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Referitor la mentiunile transmise cu privire 1a anuntul postat in SEAP pentru Lucrari

/ de instalare "Sistem de alarma antiefractie" la C.S.P.AH. Videle, urmare discutiel cu
proiectantul, v comunicam urmatoarele:

1. LA SISTEMUL TVCL

Modelele de camere video solicitate prin Lista de cantitati si materiale sistem
televiziune cu circuit inchis, dacd nu pot fi gasite la furnizorul producétorului
mentionat, pot fi inlocuite cu alte camere dar care sa aiba aviz de calitate CE s
aceleasi caracteristici ca cele din proiectul tehnic.

Codul NVR-ului este: DS—7732NI—I4/16P(B). NVR-urile nu s€ monteaza in 2
cladiri ci in una singurd si se folosesc doua NVR-uri, pe caré S¢ impart camerele
video, pentru asigurarea redundantei, dacd se defecteaza unul dintre ele, ramane
celalalt.

Solicitam Monitoare LED cu diagonala de min 19,5 ". Acestea pot fi si alta marca
in afara de LG.

Hardurile nu sunt pred mici ca stocare, pentri c3 cele 34 de camere S€ impart pe
doua NVR-uri care nu $€ utilizeaza la capacitate maxima, putdndu-se pune cite 2
harduri de 4Tb pe un NVR (cel cu mai multe camere).

Cablarea necesitd gauri de trecere intre nivelele cladirii si se va face, in functie de

situatie, prin pat de cablu (la interior), prin copex (1a exterior).

2. LA SISTEMUL EFRACTIE:

Ramane in forma solicitatd in tabel.

3. LA SISTEMUL CONTROL ACCES:

Sistemul Control acces este prevazut doar la Depozitul de medicamente, nu S€
solicita pontaj, doar acces cu card acces.

Se doreste un singur cititor la Depozitul de medicamente.

Solicitam 2 carduri de acces.
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